ON.HK-4201-02-16/17

OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 .

Na podstawie § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989 ),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Koninie w oparciu o wyniki prowadzonej
w ramach nadzoru biezgcego kontroli przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne dotyczace wody do spozycia dokonuje oceny obszarowej jakosci wody

na terenie miasta Konina:

1. Wodociggi zaopatrujace mieszkancéw m. Konin
L} Wodocigg publiczny | Produkeja Liczba mieszkancow na Koiicowa roczna| Przekroczenia wartosci
dobowa Konina korzystajacych z ocena jakoS$ci dopuszczalnych parametrow
m? wodociggu wody w2016 r. | w2016 r.
1| Konin-Kuréw 9232 72200 spelnia Nie stwierdzono
wymagania
2| Wola Podlgzna 462 550 spelnia Nie stwierdzono
gm. Kramsk wymagania
3| Kamienica, gm. 136 200 spelnia Nie stwierdzono
Kazimierz Biskupi wymagania

2. Jako$¢ wody

W 2016 r. mieszkancow Konina zaopatrywaty 3 wodociggi publiczne dostarczajgce zbiorowo
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, tj. wodocigg Konin-Kurdéw ( centralny) zaopatrujacy
ponad 99 % mieszkancow miasta oraz 2 wodociagi sgsiednich gmin: ok. 550 mieszkancéw
dzielnicy Gréjec korzysta z wody wodociggu Wola Podiezna (gm. Kramsk), a ok. 200
mieszkancoéw dzielnicy Jandw zaopatruje w wode wodocigg Kamienica (gm. Kazimierz B.).
Wiascicielem wodociggu Konin-Kurdw jest prezydent miasta, a administratorem Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. (PWiK) z siedzibg w Koninie. Ponadto na terenie miasta
dzialaja wodociagi lokalne zaopatrujace zaklady pracy w wode technologiczng oraz dodatkowo
pracownikow ( cele socjalno - bytowe ). Sg to wodociagi firm:

» Elektrowni ,,Patnow” i Elektrowni ,,Konin”;

VIN-KON S.A.;

Okregowa Spoétdzielnia Mleczarska w Koninie;
Koninska Wytwornia Prefabrykatéw ,,Kon-Bet” ;
IMPEXMETAL S.A.;

Zakltad Przetworstwa Rybnego ,, Jesiotr”

oraz wodociagi lokalne zaopatrujagce w wode ogrédki dziatkowe :

> ROD "Pawtow” ;

YV V VYV
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» ROD im. Z. Urbanowskiej przy ul. Swietojanskiej.

Wymienione wyzej wodociagi lokalne w roku sprawozdawczym 2016 podawaty wode bezpieczng
bakteriologicznie.

W ramach nadzoru nad jakoscia produkowanej wody w wodociggach publicznych
przeprowadzono 8 kontroli urzgdowych stanu sanitarno - technicznego uje¢ wody pobierajgc przy
tym probki wody w ramach 4 monitoringéw przegladowych i 33 monitoringéw kontrolnych
w wodociggu Konin-Kuréw oraz wykonano 2 monitoringi przegladowe i 8 kontrolnych w 2 ww.
wymienionych wodociggach gminnych. Spétka PWiK oraz pozostale przedsiebiorstwa
wodociggowe dokonywali oceny przydatnosci wody przeprowadzanej w ramach Kkontroli
wewnetrznej, o ktérej mowa w art. 5 ust. la ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw zgodnie z zatwierdzonym na dany rok
przez PPIS harmonogramem poboru prob. Wyniki z badan przeprowadzone w ramach kontroli
wewnetrznej przedsigbiorcy przekazywali do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
na biezgco.

W wyniku przeprowadzanych badan jakosci wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
i kontroli wewnetrznej prowadzonej przez przedsigbiorstwa wodociggowe, (tj. PWiK i in.)

stwierdzono, ze woda we wszystkich wodociagach zaopatrujacych ludno$é Konina spetniata

wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnial3 listopada 2015 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.. poz. 1989) zaréwno pod

wzgledem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym.

Woda ze studni glebinowych we wszystkich wodociggach uzdatniana jest poprzez
napowietrzanie i filtracje na zlozach zwirowych: otwartych w stacji uzdatniani wody (SUW)
Konin-Kuréw i zamknietych w pozostalych dwéch wodociagach. Do dezynfekcji wody ww.

wodociagi stosujg: chlor gazowy w SUW Konin-Kuréw i podchloryn sodu dwa pozostate .

Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie nie zglaszano niepozadanych
reakcji zwigzanych ze spozyciem wody na obszarze miasta. Wplyneta 1 skarga na zapach wody
z wodociggu Konin-Kuréw. Pobrana prébka wody w domu skarzacego nie potwierdzita zasadnosci

tej skargi.

2. Postepowanie administracyjne i dzialania naprawcze
W zakresie przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wydano:
» 5 decyzji dla wodociggu Konin — Kurow;
> 1 decyzje dla wodociagu Wola Podlgzna gm. Kramsk;
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» 1 decyzje dla wodociggu Kamienica, gm. Kazimierz Biskupi;
» 9 decyzji dla wodociggoéw lokalnych.
Nie zachodzita potrzeba wydawania decyzji administracyjnych na poprawe jakosci wody, badz

poprawe stanu technicznego urzadzen uzdatniajacych wode.

3.Whnioski

Oceny przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie dokonuje na podstawie otrzymanych sprawozdan z badan
przeprowadzonych w ramach sprawowanego urzedowego nadzoru sanitarnego nad jakosciag wody
oraz . przestanych przez przedsigbiorstwa wodociggowe sprawozdan z badan wody wykonanych
w ramach kontroli wewnetrznej wodociggow.

Na podstawie przestanych sprawozdan z badan wody stwierdzi¢ nalezy, iz realizowane sg przez
strong, tj. PWiK Sp. z 0. 0. w Koninie, obowigzki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli
wewnetrznej jakosci wody administrowanych wodociggéw nalozone ustawg z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2015 r.
poz. 139) oraz cytowanym wyzej rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

W omawianym roku administrator, tj. PWiK Sp. z o0.0. w Koninie, powiadamial PPIS
w Koninie o awariach i przesytal wyniki badan wody pobranej z miejsc awarii. Spotka ta na biezaco
umieszcza na swej stronie internetowej informacje o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ponadto wskazaé nalezy, iz na podstawie zapiséw § 23 ust. 1 i ust. 2 oraz § 24 ust. 1 i ust. 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnial3 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989) w 2017 r. konsumenci winni uzyskiwaé
informacje o jakosci wody zgodnie z przepisami o dostepie do informacji publicznej lub
z komunikatéw zamieszczanych na stronie internetowej urzedu gminy, oraz na stronie internetowej
administratora wodociaggéw. Informacja winna zawiera¢é m. in. dane o przekroczeniach
dopuszczalnych wartosci parametrow jakosci wody oraz zwigzanych z nimi zagrozeniami

zdrowotnymi 1 zaleceniami majgcymi na celu minimalizacj¢ zagrozen dla zdrowia ludzkiego.

Otrzymujq:
1. Prezydent miasta Konina, pl. Wolnosci 1, 62-500 Konin,

2. aa.
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